Fecha de Informe: Enero 2019

PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A.

SERVICIO: ROSARIO

Numero de Muestra Fecha de Muestreo Sitio de Extraccion
1 0106/19 31/01/2019 Bv. Avellaneda 690 Bis
2
3
4
Parametro Unidades 1 2 4
¢ Unidades PUCo Z2 1
UNT 0,55 |
Unidades de pH 7.0
uS/cm 343 |
mg/! 35 ‘
mgll 46
mg/l 56
mg/l 14
mg/l <5
ma/l 43
mg/l <5
mg/l 2
ug/l <10
mg/l <0,05
mg/l 0,01
mg/l <0,1
mg/l 0,01 ‘
mg/l <0,15 |
ma/l <0,1 | |
ug/l <5 ‘
Ha/l <1l i
ug/l <4 |
g/l <1
ug/l <10
ug/l <20
ugll <20
ug/l <20
ugll <20
gl <20
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Provincia de Santa Fe

NALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA

Fecha de Informe: Enero 2019

PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A
SERVICIO: Rosario

Numero de Muestra Fecha de Muestreo Sitio de Extraccion
1 0106/19 31/01/2019 Bv. Avellaneda 690 Bis
2
3
a4
Parametro Unidades 1 2 3 4
mgl/l 0,80
NMP/100 mi <22
NMP/100 ml <22
N° por 50 ml - AUSENCIA
UFC/mI <100
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DE TRIHALOMETANOS

Fecha de Informe: Enero 2019
PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A
SERVICIO: ROSARIO

l

NUmero de
Muestra

0106/19 31/01/2019 Bv. Avellaneda 690 Bis

Fecha de Muestreo Sitio de Extraccion

HIWIN| R

l IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ANALITOS unidades I 2 3 4
CLOROFORMO ug/l 39

BROMODICLOROMETANO " 16

DIBROMOCLOROMETANO " 2

BROMOFORMO " <1

TRIHALOMETANOS TOTALES " B

CLORO RESIDUAL mg/l 0,80

METODOLOGIA: Cromatografia gaseosa / Extraccion - concentracién Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parametros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-
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INFORME DE ENSAYO ]

ANALISIS DE PLAGUICIDAS Y FENOLES CLORADOS

Rosario, Enero 2019

| DATOS DE LA MUESTRA |

PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A
SERVICIO: Rosario
Numero de Muestrals: 0106/19
1. Bv. Avellaneda 690 Bis — 31/01/19
Sitio de extraccién | Fecha toma 5.
muestra:
3
| RESULTADOS OBTENIDOS |
IDENTIFICACION MUESTRA
ANALITOS Unidades 1 2 3 limite (tzll;l;galorio
Hexaclorobenceno ug/l <0.01 0,01
Gamma - HCH (Lindano) " <0.10 3 9
Heptaclorq - ) =005 ‘]& Sumatoria: 0,1 ;
Heptacloro epdxido " < 0.05 J g
Aldrin " <0.02 ) =
= = rSumatoria: 0,03 <
Dieldrin " <0.02 J <
y Clordano i <0.10 i ) g
>Sumatoria: 0,3 <
a Clordano " <0.10 J 3
Metoxicloro " <1 30 2
Malation " <100 190 2
Metil Paration Z <7 7 £
Paration . <35 35 5
2,4D " <50 100 5
2,4.6 Triclorofenol 5 <10 10 £
Pentaclorofenol " <10 10
Endrin . <0.10
trans-Nonaclor " <0.10
cis-Nonaclor " <0,10
Endosulfan sulfato " <1
Cipermetrina “ <1
Permetrina “ <20
Clorpirifos “ <1
Glifosato * <2
AMPA " <2
Atrazina & <2
METODOLOGIA: Cromatografia Gaseosa, concentracion por SPME, columna capilar, detector ECD.
Cromatografia liquida, HPLC con detector FL y DAD.
OBSERVACIONES: Los parametros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.
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INFORME DE ENSAYO

ANALISIS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS Y HALOCARBUROS VOLATILES

Rosario, Enero 2019

| DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: Aguas Santafesinas S.A - ROSARIO

Numero de Muestrals: * 0106/19 ]

1. Bv. Avellaneda 690 Bis — 31/01/19

Sitio/s de extraccion / Fecha toma 5
muestra: -
3
| RESULTADOS OBTENIDOS |
IDENTIFICACION MUESTRA
ANALITOS Uiifades & 2 oblig:tr:riif( i)
BENCENO ug/! <1 <1 10
1,2 DICLOROETANO . <1 <1 10
1,2 DICLOROETENO . ND ND 03 8
TETRACLORURO DE CARBONO 2 <3 <3 3 2
o
TRICLOROETENO " <1 <1 30 E
TETRACLOROETENO " <1 <1 10 <
TOLUENO " <1 <1 500 g
ETILBENCENO " <1 <1 100 g
m+p XILENOS " <1 <1 ? 2
300 S
0 - XILENO " <1 <1 J =
e
ESTIRENO " <1 <1 100 o
@
CLOROBENCENO " <1 <1 3 &
1,2 DICLOROBENCENO g ND ND 02
1,4 DICLOROBENCENO " ND ND 0,01
1,3 DICLOROBENCENO pg/l <1 <
METILTERBUTILETER <1 <1
CLORURO DE METILENO <1 <1 8
@
1,1 DICLOROETENO <1 <1 =
1,1 DICLOROETANO . <1 <1 2
1,1,1 TRICLOROETANO <1 <1 5
1,1,2 TRICLOROETANO <1 <
1,1,2,2, TETRACLOROETANO . <1 <1

METODOLOGIA: Cromatografia Gaseosa, concentracion por purga y trampa, columna capilar, detector FID..

OBSERVACIONES: Los parametros analizados CUMPLEN con los limites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.
ND: No detectado.




